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FDI -Gcccnsrand Anschrift VSt-übrig Git-ûniage
1 &1'1 Kita Kreuzweingarten 

(Gebäude!
Josef-Gebertz-Straße 17
53881 Euskirchen

Fußboden überflutet, Außenanlagen 
zerstört

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

362,250 362,250 0 0 100 0 362,250 362,250 ja nein nein nein nein

6,4,2 dl Kita Kreuzweingarten 
(Inventar)

Josef-Gebertz-Straße 17
53881 Euskirchen

Gegenstände des Außenbereiches wurden komplett 
wegg espült/zerstort,
Küche/Kinderküchen beschädigt

nein

Kita Roitzh eim 
(Gebäude)
Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger

Stephanusstraße 8
53881 Euskirchen

Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & Verteilnetz, 
Elektrische Installation, Baukonstruktion, komplettes
Gebäude abgängig, Außenanlagen

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw, überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

3,467,000 3,467,00 3,467,000 3,467,000

4 6,4,2 d) Kita Roitzh eim 
(Inventar)

Stephanusstraße 8
53881 Euskirchen

Inventar muss komplett ersetzt werden, Gegenstände des 
Außengeländes wurden zerstört

153,500 153,500 3,500 0 100 3,500 150,00 150,000 nein nein nein nein nein

5 6.1.1 Kita Weidesheim 
(Gebäude)

Ubierstraße 6
53881 Euskirchen

Akkustik-Vorsatzschale erneuern, Teilerneuerung 
Haustechnik, Schimmelbeseitigung

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

58,000 58,00 0 0 100 0 5800 58,000 nein nein nein nein nein

6 64,2d| Kita Weidesheim 
(Inventar)

Ubierstraße 6
53881 Euskirchen

Inventar des Bewegungsraumes muss ersetzt werden 5,000 5,00 0 0 100 0 5,coo 5,000 nein nein nein nein nein

7 6.1.1 Kita Palmersh eim 
(Gebäude)

Laachgasse 7
53881 Euskirchen

Dachundichtigkeiten in Folge des Starkregens, abgehangene 
GK-Decke in Teilbereichen austauschen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

12,000 12,000 0 0 100 0 12,000 12,000 ja nein nein nein nein

Kita Wißkirchen 
(Gebäude)
Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger

Marath onstraße 33
53881 Euskirchen

Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilnetz, 
Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion, 
komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw, überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

9 64,2d| Kita Wißkirchen 
(Inventar)

Marathonstraße 33
53881 Euskirchen

Das Inventar muss komplett ersetzt werden, Gegenstände 
des Außengeländes wurden zerstört

311,000 311,00 101,000 0 100 101,000 210,000 210,000 nein nein nein nein nein

Kita Käthe-Kollwitz-Str,
(Gebäude)
Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger

Käthe-Kollwitz-Straße 1
53879 Euskirchen

Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilnetz, 
Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion, 
komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw, überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

2,826,000 2,826,00 2,826,000 2,826,000

11 64,2d| Kita Käthe-Kollwitz-Straße 
(Inventar)

Käthe-Kollwitz-Straße 1
53879 Euskirchen

Gesamtes Inventar muss ersetzt werden, auch Gegenstände 
des Außengeländes betroffen

121,298 121,298 1,298 0 100 1,298 120,000 120,000 nein nein nein nein nein

Kita Kiefernweg 
(Gebäude)
Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger

Kiefernweg 11
53879 Euskirchen

Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilnetz, 
Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion, 
komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw, überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

13 64,2d| Kita Kiefernweg 
(Inventar)

Kiefernweg 11
53879 Euskirchen

Gesamtes Inventar muss ersetzt werden, auch Gegenstände 
des Außengeländes betroffen

261,950 261,950 81,950 0 100 81,950 180,000 180,000 nein nein nein nein nein

Kita Nordstraße 
(Gebäude)
Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger

Nordstraße 75
53879 Euskirchen

Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilnetz, 
Elektrische Installation, vollständig Schäden Baukonstruktion, 
komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw, überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

642d| Kita Nordstraße 
(Inventar)

Nordstraße 75
53879 Euskirchen

Geringe Schäden beim Inventar der Gruppenräume, 
Gegenstän de des Au ßengeländes betroffen

nein

Kita Kirchheim 
(Gebäude)
Die bislang 2-zügige Kita soll an anderer Stelle 5-züglg neu 
gebaut werden, Von den Gesamtkosten der 5-züglgen Kita 
wird nur die Forderung der Wiederaufbaukosten der 
abgängigen 2-zügigen Kita beantragt (siehe Differenz Spalten
H und I),
Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger

Talsperrenstraße 14
53881 Euskirchen

Regenwasserschaden, Fußbodenheizung, Estrichschäden, 
Holzständersch äden, Konstruktion sschäden,
Wandbekleidu ngsschäden, S an itärsch äden, komplettes 
Gebäude abgängig, Ausstattu ngen

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw, überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

ja Neubau hinter der 
Grundschule, Einsteinstr, in 
Kirchheim

Kita Kirchheim
(Inventar - Ersatzbeschaffung des bislang vorhandenen 
Inventars für Übergangsmodule; keine Beantragung für die 
Einrichtung der beiden künftig neuen Gruppen)

Talsperrenstraße 14
53881 Euskirchen

Schäden beim Inventar der Gruppenräume

Kita Nahestraße 
(Gebäude)
Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger

Nahestraße 2
53879 Euskirchen

Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilnetz, 
Elektrische Installation, vollständig Schäden Baukonstruktion, 
komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw, überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

64,2d| Kita Nahestraße 
(Inventar)

Nahestraße 2
53879 Euskirchen

Inventar des Erdgeschosses muss komplett ersetzt werden, 
Gegenstände des Außengeländes sind stark beschädigt

nein

Projektsteuerer für Neubau Kitas siehe Positionen 3, 8, 10, 12, 14, 16, Alle Gebäude so beschädigt, dass sie wirtschaftlich nur neu 
aufgebaut werden können

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw, überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Franziskusschule
(Gebäude)

Eifelring 14
53879 Euskirchen

Vollschaden bei Heizung, Sanitär-& Elektroinstallation im UG, 
Baukonstruktion: Putz und Estrich/ Bodenbelag im UG

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Franziskusschule
(Inventar)

Eifelring 14
53879 Euskirchen

Vorhandene Inneneinrichtung samt pädagogischer 
Arbeitsmaterialien, Ausstattung der Schulbücherei/des 
Werkraums sowie Bewegungsspielgeräte für den 
Außenbereich wurden zerstört bzw, sind nicht mehr 
brauchbar, Der PC-Arbeitsplatz der OGS-Leitung wurde 
zerstört,

Gesamtschule Kölner Straße/
Altbau Kaplan-Kellermann-Straße 
(Gebäude)

Kölner Str, 12
53879 Euskirchen

Vollschaden elektrische Unterverteilung, Ausfall 
Notbeleuchtung, BMA, ELA usw,, Wärmeerzeuger überflutet, 
Wandputz, einige Türen & Zargen, 
neue Pelletheizung mit 0 Betriebsstunden irreparabel 
beschädigt

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung



Gesamtschule Kölner Straße/ 
Altbau Kaplan-Kellermann-Straße 
(Inventar)

Möbellager mit zahlreichen Stühlen, Tischen und Schranken 
fur die Klassenräume der Sanierungsabschnitte, 
Einrichtungsgegenstände für den Musikraum u. einige 
verpackte Elektrogeräte für die Schullehrküche zerstört

40.000 nein

Vollschaden bei Heizung, Sanitär-S Elektroinstallation im UG, 
incl. Abhangdecken und Beleuchtung, Baukonstruktion: Putz, 
Estrich, Trockenbau & Bodenbelag sowie Fenster und Türen

OGS-Betreuungsräume/Fach-raum Musik im Souterrain der 
Schule stark beschädigt, Zerstört ist das gesamte 
Raummobiliar einschließlich der OGS-Küche, zahlreiche 
Materialien, Spiele und pädagogische Arbeits- sowie Lehr
/Lernmittel, Schäden an Telefon- und Serveranlage, ein 
Verwaltungs-PC der OGS, LAN- und WLAN Komponenten, ein 
Klassensatz-Tablets sowie einem Netzwerkschrank. Im 
Musikraum ist die Präsentationseinheit zerstört.

Im Keller wurde/n die Telefon- und Serveranlage, LAN- und 
Nazwerkkomponenten sowie zahlreiche pädagogische 
Materialien zerstört
Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilnetz, 
Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion, Pavillon 
ibgängig

n Raum (OGS) Wasserschaden Boden

Drei Klassenräume im Untergeschoss überflutet

Komplettes Klassenraum-mobiliar; ursprünglich nur die 
Schränke/PCs, mittlerweile festgestellt: Ganze 
Präsentationseinheit ie Klassenraum.

Marienschule - Gebäude 01 Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilnetz, 
Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion vor allem 
beim Anbau, Außenanlagen, Brandmeldeanlage ausgefallen

Marienschule - Gebäude 02 Wasserschaden, Boden gehoben

Marienschule - Atrium Eindringungen ölkontaminiertes Flutwasser / Einwirkungen in 
die Bausubstanz durch teils nicht mehr ganzer Oberflächen / 
Auswaschungen, das Flutwasser hatte negative Einwirkungen 
auf die Bausubstanz

Marienschule - Schulgarten Außenflächen wurden zerstört

Marienschule - Hausmeisterwohnung 
(auf Grund der Größe der Schule funktionsbezogen 
unabdingbare Dienstwohnung für Schließdienst und 
Kontrolle sowie Öffnung z. B. für Handwerker - auch 
außerhalb der Schulzeiten)

Vollschaden elektrische Unterverteilung, Wärmeerzeuger 
überflutet. bis auf den Estrich alles entfernt, Rohinstallation 
Elektro ausgeführt, Türen und Fenster bestellt. Oberbelag 
beauftragt, Außenbereich Schäden repariert, Heizung 
erneuert, Sanitärinstallation wird erneuert, die Abdichtung 
der Bodenplatte ist ausgebessert

Marienschule/ 
Abendgymnasium - WBK 
(Inventar)

Telefonanlage, Netzwerktechnikkomponenten, Server, 
Instrumente, Freizeit- und Spielgeräte, pädagogische 
Materialen, müssen vollständig ersetzt werden. In sechs 
Klassenräumen sind die digitalen Präsentationseinheiten 
zerstört und müssen ersetzt werden. Auslagerung des WBK 
zum Standort Roitzheimer Straße. Ersatzbeschaffung von 
Schul- und Verwaltungsmobilar für WBK inkl. Schul-IT 
erforderlich.

Basingstoker Ring 1-3 
53879 Euskirchen, Kölner Str./ 
Kaplan-Kellermann-Str./ 
Ursulinenstr. 53879 Euskirchen

Ohne provisorische Abhilfe der Brandschutzmelde-anlage 
und Lüftung hätten zwei Schulen (Marienschule und 
Gesamtschule) nicht betrieben werden dürfen.

le Franziskusschule Ausfall der Heizung, der Notbeleuchtung, Wasser drückt nach

e GS Stotzheim

Emil-Fischer-Gymnasium

le Marienschule

Turnhalle Marienschule so defekt, dass 2-3 Jahre kein 
Schulsport möglich; daher Ubergangsmaßnahme notwendig. 
Kommt im 1. Halbjahr 2022.

Umkleide Roitzheim Neu Gründungsschaden, Wasserschaden, Abbruch erfolgt Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Umkleide Wißkirchen Neu Boden und Technik sind abgängig.

Umkleide Im Auel Flutschäden haben das alte Gebäude abgängig gemacht Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Städtische Veranstaltungsstätte "Casino"
(es handelt sich nicht um ein Casino, sondern um eine 
klassische Veranstaltungsstätte)

Wasserschaden. Die Brandmeldeanlage ist außer 
Funktion. Nutzung nur in Abstimmung mit der Feuerwehr 
und zusätzlich durch Stellung einer Brandwache möglich.

Wasserschaden, komplette Kellerräume wurden überflutet, 
30 cm hoch stand dort das Wasser, Böden nass, Wände nass, 
es war eine t-30-Tür so stark beschädigt, dass sie 
ausgetauscht werden muss

Kölner Str. 12 
53879 Euskirchen

Grundschule Flamersheim 
(Gebäude)

Speckelsteinstr. 29
53881 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Grundschule Flamersheim 
(Inventar)

Speckelsteinstr. 29 
53881 Euskirchen

Grundschule Kirchheim 
(Gebäude)

Vollschaden bei Heizung, Sanitär-& Elektroinstallation im UG 
Baukonstruktion: Putz und Estrich/ Bodenbelag im UG

Sanierung bei 
Beschädigung

Einsteinstr. 35-37 
53881 Euskirchen

Grundschule Kirchheim 
(Inventar)

Einsteinstr. 
53881 Eusk

Veybachschule Wißkirchen 
(Gebäude)

Marathonstr. 61 
53881 Euskirche

Veybachschule Wißkirchen 
(Inventar)

Marathonstr. 61 
53881 Euskirche

Matthias-Hagen-Schule Kuchenheim 
(Gebäude)

Münsterstr 
53881 Eusk

Kaplan-Kellermann-Realschule
(Gebäude)

Stettiner Str. 31 
53879 Euskirch

Kaplan-Kellermann-Realschule
(Inventar)

Stettiner Str. 31 
53879 Euskirch

Basingstoker Ring 3 
53879 Euskirchen

Basingstoker Ring 3 
53879 Euskirchen
Basingstoker Ring 1 
53879 Euskirchen

Basingstoker Ring 1 
53879 Euskirchen
Basingstoke 
53879 Euski Beschädigung

Basingstoker Ring 3 
53879 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

2.1 c) Maßnahmen zur Sicherstellung des Schulbetriebes 
Brandwachen und provisorische Lüftung

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Turnha Eifelring 14/ Im Auel 
53879 Euskirchen

Turnha Venusstr. 36 
53881 Euskirchen

Wasser lief in Unterkonstruktion Hallenboden, 1/3 des 
Bodens fängt an zu "schüsseln"

Turnha Marathonstr. 61 
53881 Euskirchen

Hallenboden überflutet, Schäden an der Wandbekleidung 
Sanitäranlagen, Türen

Turnha Emil-Fischer-Str. 23-27 
53879 Euskirchen

Hallenboden Tagwasser geschädigt. Das Ausmaß wird noch erung bei nur teilweiser 
chädigung

Turnha Basingstoker Ring 1 
53879 Euskirchen

Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilnetz 
Elektrische Installation, Boden abgängig

Sanierung trotz umfänglicher 
Schäden günstiger als Neubau

6.642.000 5.947.989 5.947.989

2.1 c) Temporäre Ubergangslösung 
Turnhalle Marienschule "Traglufthalle

Basingstoker Ring 1 
53879 Euskirchen

Lilienstr. 32 
53881 Euskirchen

Marathonstr. 61 
53881 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Im Auel 44 
53879 Euskirchen

Kaplan-Kellermann-Str. 1 
53879 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

ia

Altes Rathaus 
(Gebäude)

Baumstr. 2 
Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

ia



Wasserschaden, ein Raum Fußboden uberflutet

Feuerwehrgeratehaus Euenheim

Feuerwehrgeratehaus Kreuzweingarten

Friedhofskapellen im gesamten Stadtgebiet Unterspülungen, Fassadenverschmutzungen, Wassareintntt 
Bodenbereich, Böschung Bachlauf, Mauer etwas gekippt, 
verzogene Nebeneingangstür Holz

Irmelsgasse 2; 
Krebsgasse 38 
53881 Euskirchen

Vollschaden elektrische Unterverteilung, Wärmeerzeuger 
überflutet, Steuerungsgerät der Sirenenanlage und Boden 
zerstört

Abgängiges bewegliches Inventar: Stühle Tische, elektrische 
Geräte, mobile Bühne, Spiel- und Beschäftigungsmaterial 
(soweit nicht über Versicherung gedeckt)

Parkhaus Spiegelstraße
Zur Daseinsvorsorge der kriselnden Geschäfte und 
Unterstützung gegen den zunehmenden Leerstand in der 
Innenstadt (attraktive/kostengünstige Parkmöglichkeiten in 
der Innenstadt) werden die Parkhäuser defizitär zur 
Verfügung gestellt.

Trocknung, Wiederherstellung Elektrik, Fahrstühle

Parkhaus Entenpfuhl
Zur Daseinsvorsorge der kriselnden Geschäfte und 
Unterstützung gegen den zunehmenden Leerstand in der 
Innenstadt (attraktive/kostengünstige Parkmöglichkeiten in 
der Innenstadt) werden die Parkhäuser defizitär zur 
Verfügung gestellt.

Trocknung, Wiederherstellung Elektrik, Fahrstühle

Friedhöfe im Stadtgebiet Euskirchen

Absackungen in Rasenflächen mit Mutterboden aus 
Verkehrssicherungsgründen 

bereits abgeschlossen -
Verfüllen/Verdichten von Absackungen in Wegen, 
Grabzwischenräumen mit Lava o.ä. und Einsäen von 
Absackungen in Rasenflächen mit Mutterboden aus 
Verkehrssicherungsgründen 

noch nicht abgeschlossen -
Stadtbibliothek Euskirchen, Erneuerung des Erdegeschosses

Stadtmuseum Euskirchen, Erneuerung des Erdgeschosses

Das Erdgeschoss der Bibliothek wurde 2m hoch geflutet, so 
dass sämtliches Inventar (Theke, Medienregala 
Bücherwagen, Aufenthaltsmöbel etc.), Technik 
(Selbstverbuchungsautomaten, PC-Arbeitsplätze, 
Sicherungsgates, Leuchtobjekt, Lesetablets, E-Book-Reader, 

-Bildschirme etc.), sowie Medien (4200 Exemplare) dort 
zerstört wurden. Da das Gebäude angemietet ist, ist nach 
baulicher Sanierung durch den Vermieter eine 
Neuausstattung erforderlich.

Das Erdgeschoss des Museums wurde 2 m hoch gefluetet, so 
dass sämtliches Inventar(Theke, Garderobe, Vitrinen, 
Drehwand, Shop, Stadtmodell), Technik EG (Kasse, 
Videoanlage, PC-Arbeitsplatz, Bildschirm am Modell, 
Medieneinheit an der Tür, Audicguide), sowie die 
Museumssammlung dort zerstört wurde. Da das Gebäude 
angemietet ist, ist nach baulicher Sanierung durch den 
Vermieter eine Neuausstattung sowie eine Restaurierung des 
Sammlungsbestandes erforderlich.

City-Forum, Neubau an anderer Stelle

Problematik des zusätzlichen Raumbedarfs für notwendige 
neue Technik (Wegfall Bestandsschutz) und heutzutage 
zwingend auszulagernde technische Einrichtungen. Zudem ist 
die Vereinbarkeit eines umfassenden Hochwasserschutzes 
mit der Entfluchtung von über 1.G0D Personen fraglich. Nach 
aktueller Ansicht der Verwaltung ist eine Sanierung am 
aktuellen Standort unter Beachtung o.g. Punkte 
wahrscheinlich nicht möglich. Eine gutachterliche 
Stellungnahme hierzu steht noch aus.

Der Saal der Veranstaltungsstätte wurde 2m hoch geflutet. 
Außerdem sämtliche unterhalb der Saalebene liegende 
Technikräume. Zerstört wurde umfangreiches mobiles und 
eingebautes Inventar und technisches Equipment, 
Gebäudetechnik sowie die Bausubstanz selbst.

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

32.000.000 Voraussichtlich ja; 
Baugebiet City-Süd, 53879 
Euskirchen

City-Forum, Inventar

errichtet. Da der wesentliche Teil des Inventars der alten 
Gebäudes ebenfalls zerstört ist, muss eine vollständige 
Neuausstattung des neuen Gebäudes erfolgen.

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

City-Forum, Abriss der alten Veranstaltungsstätte Wegen des wirtschaftlichen Totalschadens ist das City-Fo 
nicht mehr zu sanieren und wird an anderer Stelle neu 
errichtet. Das bisherige Veranstaltungsgebäude ist 
abzureißen.

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Temporäre Ubergangslösung Veranstaltungsstätte "Zelt" ehem. City-Forum 
Hochstr. 39-41, 
53879 Euskirchen

Durch den Wegfall der Veranstaltungsstätte "City-Forum" 
besteht für die Dauer der Neubauphase der Bedarf an einer 
alternativen Veranstaltungsstätte sowohl für Schul-, Kultur
als auch für Brauchtumsveranstaltungen. Angedacht ist der 
Ersatz in Form eines Festzeltes. Hierfür ist eine 
entsprechende Langzeitmiete für 4 Jahre kalkuliert.

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Sportplatz Roitzheim, Neubau an anderer Stelle Der Sportplatz wurde vollständig zerstört. Zäune umgespült, 
der Kunstrasen komplett abgetragen, die Tragschicht 
unterspült und installiertes Inventar durch große 
umherschwimmende Teile massiv beschädigt. Aufgrund der 
örtlichen Nähe zur Erft ist ein Wiederaufbau am bisherigen 
Standort nicht mehr denkbar.

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Sportplatz Stotzheim, Reinigung und Reparatur Kunstrasen Der Kunstrasen sowie die Tragschicht wurde in Teilen 
aufgeschwemmt und unterspült. Der Platz war zur großen 
Teilen mit Schlamm belegt. Teile der Grundstückeinfriedung 
wurden verbegen oder zerstört.

Stadttheater Emil-Fischer-Str. 23-27 
53879 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Euenheimer Str. 5 
53881 Euskirchen

Heizung funktionstüchtig, Erneuerung der Elektroinstallation 
vorgenommen, restliche Defekte der Haustechnik werden bis

Sanierung bei nur teilweiser
Beschädigung

ja

Ende 21 beseitigt
Ardennenstraße,
53881 Euskirchen

Heizung defekt Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

ja

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Dorfgemeinschaftshäuser  Schweinheim und Palmersheim 
(werden den Dorfvereinen defizitär zur Verfügung gestellt)

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Jugendvilla
(Gebäude und Außenanlage)

Alte Gerberstraße 22, 53879 
Euskirchen

Gebäude und Außenbereich (soweit nicht über Versicherung 
gedeckt)

Neubau günstiger als umfängliche 
Sanierung

Jugendvilla
(Inventar)

Alte Gerberstraße 22, 53879 
Euskirchen

Neubau günstiger als umfängliche 
Sanierung

Spiegelstraße, 
53879 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Entenpfuhl, 
53879 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Verfüllen/Verdichten von Absackungen in Wegen, 
Grabzwischenräumen mit Lava o.ä. und Einsäen von

Absackungen in Wegen und Grabzwischenräumen 
Rasenflächen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Auf allen Friedhöfen Euskirchen und 
Ortsteilen

Absackungen in Wegen und Grabzwischenräumen 
Rasenflächen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Wilhelmstr. 32-34 
53879 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Wilhelmstr. 32-34 
53879 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Hochstr. 39-41, 
53879 Euskirchen

Hochstr. 39-41, 
53879 Euskirchen

Wegen des wirtschaftlichen Totalschadens ist das City- 
nicht mehr zu sanieren und wird an anderer Stelle neu

siehe vor

Hochstr. 39-41, 
53879 Euskirchen

siehe vorja

2.1 c)

Lilienstr. 32 
53881 Euskirchen

noch in Planung

Josef-Küpper-Str. 2 
53881 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung



Sportplatz Wißkirchen, Neubeschaffung Mahroboter Die auf dem Sportplatz installierten Mähroboter wurden 
geflutet und weggeschwemmt. Da es sich um einen 
Rasenplatz hinter Schul- und Vereinsgebäuden handelt, 
waren am Platz keine weiteren großen Schäden zu 
verzeichnen, da das Wasser durch die Gebäude gebremst 
wurde.

8.500 nein

Sportplatz Flamersheim, Reinigung und Reparatur Kunstrasen Der Kunstrasen des Kleinspielfeldes sowie die Tragschicht 
wurde in Teilen aufgeschwemmt. Der Platz war vollständig 

it Schlamm belegt.
Sportanlage Auel, Ersatzneubau fur den zerstörten 
Tennenplatz und Wiederherstellung der 
Grundstückseinfriedung

Neubeschaffung Sportgeräte in Turnhallen Turnhalle Marienschule, 
Basingstoker Ring 3, 53879 
Euskirchen
Turnhalle Wisskirchen, Marathonstr. 
61, 53881 Euskirchen

Der Aschenplatz wurde in Teilbereichen 50 cm tief ausgespült 
und großflächig zerstört. Grundstückeinfriedungen zu den 
benachbarten Wohngebäuden wurden umgedrückt. Im 
Umfeld des Sportplatzes wurden bei Bodenproben nach der 
Flut Schadstoffe festgestellt, die einen Bodenaustausch oder 
eine Bodenmodellierung erforderlich machen. Da ein 
Aschenplatz nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, ist 
die Erneuerung als Kunstrasenplatz beabsichtigt.
Der Wiederaufbau als Tennenplatz wäre mit 209.CÖ9 Euro zu 
kalkulieren.

Es wurden zwei Sporthallen geflutet. Während die bauliche 
Betrachtung durch das zentrale Immobilienmanagement 
erfolgt, ist das Inventar seitens der Sportverwaltung separat 
finanziert. Zerstört wurde insbesondere eine Versenk
Reckanlage, mehrere Weichboden, Turnmatten, Kästen etc.

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Die Technik war auf eine volle Talsperre ausgelegt, was 
künftig in Frage steht und nicht kurzfristig geklärt / umgesazt 
wird. Zur Aufrechterhaltung des Bades ist daher eine 
umfangreiche Änderung des Bades hin zu einem autarken 
Betrieb notwendig. Die wirtschaftlichste und nachhaltigste 
Variante wird gutachterlich ermittelt.

Das unter Denkmalschutz stehende Bad an der Talsperre hat 
insbesondere eine Zerstörung der Betriebstechnik sowie 
Beschädigungen am und im hölzernen Umkleidegebäude zu 
verzeichnen. Zahlreiche Werkzeuge und Maschinen wurden 
zerstört und die Zaunanlage umfangreich beschädigt. Zudem 
sind nach dem Ablassen der Talsperre die das Bad mit Wasser 
versorgt, die Becken verschlammt (5-20 cm über 9.CC09 m2). 
Der Ausfall der Wasserversorgung durch Trockenlegung der 
Talsperre macht zudem den Betrieb unmöglich, selbst wenn 
die unmittelbaren Schäden behoben werden.

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Spielplatz Erftaue/Veybach hinter In den Herrenbenden 19, Sandspielstelle mit Rutsche, Sandbagger, Holzzug, 
Königinnenschaukel, Fallschutz inkl. Sandspielfläche u. 
Oberboden/Böden weggespült

Spielplatz Euenheim d3879 Euskirchen

Spielplatz In den Herrenbenden

Spielplatz Kreuzweingarten Große Teilfläche des Spielplatzes mit Oberboden weggespült, 
Bereich an der Kita und der Spielplatzfläche weist massive 
erosionsartige
Schäden im Bodenbereich aus, offene Leitungen

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Spielplatz Oberwichterich Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Spielplatz Roitzheim Defekte Spielgeräte

Spielplatz Schweinheim

Spielplatz Stotzheim

Alle Spielgeräte sind nach der Überflutung abgängig oder 
nicht mehr auffindbar. Die gesamte Spielplatzfläche und 
anteilig der Vorplatz ist zerstört.

Ausschwemmung im Bereich der Spielgeräte, Sitzkarussell lag 
im Bachbett, Doppelschaukel lag halb im Flussbett und halb 
im Hang, Spielschiff unterspült und verzogen, Einfriedung 
nicht mehr auffindbar oder komplett zerstört, beide Zuwege 
zerstört und mit Steinen überschwemmt.

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Spielplatz Wißkirchen Einfriedung durch Flut zerstört

Spielplatz Innenstadt/ Bespielbare Stadt Neustraße,
Klosterstraße/Klosterplatz, 53879 
Euskirchen

Fallschutz an der Elefantenrutsche, Krokodilbank weggespült 
und am Gardebrunnen gefunden; Storyball und Flowerswing 
weggeschwemmt und unauffindbar

weitere Maßnahmen auf diversen Spiel- und Bolzplätzen Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet

Neubau Brücke BW 56 Erftstraße Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Neubau Brücke BW 4 Narzissenweg Roitzheim; Brücke über die Erft 
zwischen Narzissenweg und 
Lilienstraße

Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Brücke Totalschaden; Rettungsweg nicht mehr gewährleistet

Neubau Brücke BW 5 Friedrichstraße Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Neubau Brücke BW 149 Schillerstraße Neubau notwendig, weil Gebäude

Neubau Brücke BW 47 Turnierstraße Neubau notwendig, weil Gebäude

Neubau Brücke BW 61 An der Klostermühle Neubau notwendig, weil Gebäude 
vollständig bzw. überwiegend 
zerstört oder kontaminiert

Friederichstr. 999
53881 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Speckelsteinstr. 29 
53881 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Im Auel 44 
53879 Euskirchen

Neubau günstiger als umfängliche 
Sanierung

Waldfreibad, Reparatur Umkleidegebäude und Erneuerung 
der Schwimmbadtechnik.

Talsperrenstr. 107 
53881 Euskirchen

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Defekte Eingangsbereiche, zerstörter Zaun, Schäden an 
Seilbahn und Spielgeräten

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

n den Herrenbenden, 53879 
ïuskirchen, neben Nr. 8

Zuweg zerstört, Oberbelag wurde auf den Spielplatz 
geschwemmt

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Josef-Gebertz-Straße,
53881 Euskirchen, neben Nr. 17

Oberwichterichstraße, 53879 
Euskirchen, neben Nr. 37

Sandkasten weggeschwemmt und vollständiger 
Bodenaustausch

Asternstraße, 53879 Euskirchen 
gegenüber Weißdornstraße 11

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Pferdefriedhofsgasse, 53881 
Euskirchen, gegenüber Irmelsgasse 1

Neptunstrasse, 53881 Euskirchen 
unter Nr. 17

Marathonstr. ,53881 Euskirchen 
leben Nr. 33

Neubau günstiger als umfängliche 
Sanierung
Sanierung trotz umfänglicher 
Schäden günstiger als Neubau

Diverse Beschädigungen (Stabgitterzaun, Wasserpumpe 
Spielgeräte, Bank, Mauerwerk)

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Sand-/Kiesaustausch Kinderspielplätze 
(soweit nicht schon über Entsorgung erstattet)

betroffene Spielplätze im gesamten 
Stadtgebiet

Sand und Fallschutzflächen auf überfluteten KSP werden 
vollständig ausgetauscht

Sanierung bei nur teilweiser 
Beschädigung

Euskirchen; Erftstraße, Brücke über Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich 
Neubau an gleicher Stelle

Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich 
Neubau an gleicher Stelle

2.1 c) Narzissenweg, 
53881 Euskirchen

|a

Stotzheim; Friedrichstraße, Brücke 
über die Erft

Brücke eingestürzt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau an 
gleicher Stelle

Euskirchen; Schillerstraße, Brücke 
über den Mitbach

Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich 
Neubau an gleicher Stelle vollständig bzw. überw 

zerstört oder kontamin

Wißkirchen; Turnierstraße, Brücke 
über den Veybach

Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich 
Neubau an gleicher Stelle vollständig bzw. überw 

zerstört oder kontamin

Stotzheim; An der Klostermühle 
Brücke über Erftmühlenbach

Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich 
Neubau an gleicher Stelle








